
Attestato n. 270-DMT-1
Di conformità ai requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)

Tipo di apparecchio: Caldaia a biomassa 

Costruttore:
Carinci Group S.p.A.
Via Case Priori, 26
03029 VEROLI (FR)

Marchio Commerciale: CARINCI

Tipo: PRESTIGE

Modelli: 270 

Norme applicate: EN 303-5:2012

Potenza nominale: (PRESTIGE 270) 26,95 kW 

Combustibile utilizzato: Pellet di legna 

Sintesi dei risultati:

Valore Misurato
Potenza termica nomi-

nale rif. A 13% O2

D.M.
16 febbraio 2016

Rendimento ≥ 87+log(Pn) = 88,4 (%) 89,7 > 88,4

CO 1 (g/Nm3) 0,22 ≤ 0,25

PP (mg/Nm3) 11,58 ≤ 20

Ce coefficiente premiante rif. Alle emissioni di polveri PP 1,2

1) Determinato secondo la EN 303-5:2012

Confermiamo che i valori sopra indicati corrispondano a quelli riportati nel:

Rapporto di prova n°. 779 - 04/07/2013

Emesso da:
ITEM  CONSULT Ltd.
BG -1220 - Sofia 
202 Str. n. 8

L’apparecchio domestico in oggetto:
1. È conforme alla classe 5 della norma EN 303-5: 2012
2. Rispetta i requisiti di rendimento del D.M. 16.02.2016
3. Rispetta i limiti di emissione riportati in tabella 15, allegato II, DM 16.02.16
4. Accede al coefficiente premiante Ce = 1,2 (tabella 14, allegato II, DM 16.02.16)

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corri-
spondenti norme specifiche. / This certificate of conformity is the result of the tests carried out on the product’s sample presented, following 
the prescriptions of the corresponding specification rules.

____________________________________________________________
Data

____________________________________________________________
Firma

20/06/2016



Attestato n. 350-DMT-2
Di conformità ai requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)

Tipo di apparecchio: Caldaia a biomassa 

Costruttore:
Carinci Group S.p.A.
Via Case Priori, 26
03029 VEROLI (FR)

Marchio Commerciale: CARINCI

Tipo: PRESTIGE

Modelli: 350 

Norme applicate: EN 303-5:2012

Potenza nominale: (PRESTIGE 350) 34,87 kW 

Combustibile utilizzato: Pellet di legna 

Sintesi dei risultati:

Valore Misurato
Potenza termica nomi-

nale rif. A 13% O2

D.M.
16 febbraio 2016

Rendimento ≥ 87+log(Pn) = 88,5 (%) 89,8 > 88,5

CO 1 (g/Nm3) 0,07 ≤ 0,25

PP (mg/Nm3) 18,96 ≤ 20

Ce coefficiente premiante rif. Alle emissioni di polveri PP 1

1) Determinato secondo la EN 303-5:2012

Confermiamo che i valori sopra indicati corrispondano a quelli riportati nel:

Rapporto di prova n°. 792 - 23/07/2013

Emesso da:
ITEM  CONSULT Ltd.
BG -1220 - Sofia 
202 Str. n. 8

L’apparecchio domestico in oggetto:
1. È conforme alla classe 5 della norma EN 303-5: 2012
2. Rispetta i requisiti di rendimento del D.M. 16.02.2016
3. Rispetta i limiti di emissione riportati in tabella 15, allegato II, DM 16.02.16
4. Accede al coefficiente premiante Ce = 1,2 (tabella 14, allegato II, DM 16.02.16)

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corri-
spondenti norme specifiche. / This certificate of conformity is the result of the tests carried out on the product’s sample presented, following 
the prescriptions of the corresponding specification rules. 

____________________________________________________________
Data

____________________________________________________________
Firma

20/06/2016



Attestato n. 500-DMT-3
Di conformità ai requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)

Tipo di apparecchio: Caldaia a biomassa 

Costruttore:
Carinci Group S.p.A.
Via Case Priori, 26
03029 VEROLI (FR)

Marchio Commerciale: CARINCI

Tipo: PRESTIGE

Modelli: 500 

Norme applicate: EN 303-5:2012

Potenza nominale: (PRESTIGE 500) 49,05 kW 

Combustibile utilizzato: Pellet di legna 

Sintesi dei risultati:

Valore Misurato
Potenza termica nomi-

nale rif. A 13% O2

D.M.
16 febbraio 2016

Rendimento ≥ 87+log(Pn) = 88,7 (%) 89,9 > 88,7

CO 1 (g/Nm3) 0,07 ≤ 0,25

PP (mg/Nm3) 11,16 ≤ 20

Ce coefficiente premiante rif. Alle emissioni di polveri PP 1,2

1) Determinato secondo la EN 303-5:2012

Confermiamo che i valori sopra indicati corrispondano a quelli riportati nel:

Rapporto di prova n°. 787 - 15/07/2013

Emesso da:
ITEM  CONSULT Ltd.
BG -1220 - Sofia 
202 Str. n. 8

L’apparecchio domestico in oggetto:
1. È conforme alla classe 5 della norma EN 303-5: 2012
2. Rispetta i requisiti di rendimento del D.M. 16.02.2016
3. Rispetta i limiti di emissione riportati in tabella 15, allegato II, DM 16.02.16
4. Accede al coefficiente premiante Ce = 1,2 (tabella 14, allegato II, DM 16.02.16)

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corri-
spondenti norme specifiche. / This certificate of conformity is the result of the tests carried out on the product’s sample presented, following 
the prescriptions of the corresponding specification rules. 

____________________________________________________________
Data

____________________________________________________________
Firma

20/06/2016


